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LEGENDA:

Canalina principale per passaggio linee elettriche principali

Interruttore monopolare Lampada emergenza

Idrante a parete UNI 45

Q.E.

E

FCanalina in PVC secondaria Rilevatore puntale di fumo

Interruttore bipolare

Estintore Quadro elettrico

Plafoniera a LED potenza 33 W, flusso luminoso 3600 lm,
tipo DISANO modello 744 LED Panel cod. 140201-00

Plafoniera a LED ad incasso potenza 33 W, flusso luminoso 3600 lm,
tipo DISANO modello 842 LED Panel cod. 150205-00

Plafoniere LED ad incasso,
potenza 33 W, flusso lum.
3600 lm, UGR < 19 - CRI >
80 (tipo Disano 842 LED

Panel)

Controsoffitto acustico
ispezionabile in fibra

minerale (lana di roccia)
su orditura metallica a

vista.
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Materassino in
lana minerale di

roccia avente
densità 60 kg/mc

e sp. mm 100

Pannelli in calcio silicato
(tipo NAPER S) sp. mm 8,

verniciato in bianco (finitura
liscia), avente dimensione

60x60 cm

Plafoniere LED, potenza
33 W, flusso lum. 3600
lm, UGR < 19 - CRI > 80

(tipo Disano 744 LED
Panel)
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ARRIVO CAVI DAL LIVELLO SOTTOSTANTE
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